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Burmistrz Miasta Nowy Targ
  ul. Krzywa 1

 34-400 Nowy Targ

Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie
Miasta Nowy Targ w 2024 roku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu działając na podstawie 
art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., 
poz. 416) oraz § 23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294, z późn. zm.) 
- przesyła ocenę obszarową jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie Miasta Nowy 
Targ za rok 2024.

Pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu 
w 2024 roku znajdowało się 13 wodociągów zaopatrujących ludzi w wodę do spożycia.

Wykaz wodociągów, producentów wody, wielkość produkcji wody, liczbę ludności 
zaopatrywanej w wodę oraz sposoby uzdatniania wody przedstawiono w tabeli nr 1:



stronastrona  22  zz  66

Tab.1

Wodociąg Producent wody
Produkcja 

dobowa wody 
[m3/d]

Liczba ludności 
zaopatrywanej 

w wodę
Sposoby uzdatniania wody

Wodociąg Publiczny
Nowy Targ Miasto

Miejski Zakład 
Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. zo.o. w 
Nowym Targu

5800 26000

brak uzdatniania - w razie awarii -
woda z ujęcia MargPol - tam: 
filtracja mechaniczna, dezynfekcja 
podchlorynem sodu, dezynfekcja 
lampą UV

Wodociąg Publiczny
Nowy Targ - Niwa Buflak 

Nowe

Spółka Wodna Niwa - 
Buflak - Nowe

210 1500
brak uzdatniania, okresowe mycie 
zbiornika, okresowa dezynfekcja 
zbiornika i sieci

Wodociąg lokalny Szkoła 
Podstawowa nr 3 Nowy Targ

Szkoła Podstawowa nr 
3 Nowy Targ

10 250
brak uzdatniania, okresowe mycie 
zbiornika, okresowa dezynfekcja 
zbiornika i sieci

Wodociąg lokalny Szkoła 
Podstawowa nr 4 Nowy Targ

Szkoła Podstawowa nr 
4 Nowy Targ

4 100
brak uzdatniania, okresowe mycie 
zbiornika, okresowa dezynfekcja 
zbiornika i sieci

Wodociąg lokalny Specjalny 
Ośrodek Szkolno 

Wychowawczy nr 1 Nowy 
Targ

Specjalny Ośrodek 
Szkolno Wychowawczy 

nr 1 Nowy Targ
10 200

brak uzdatniania, okresowe mycie 
zbiornika, okresowa dezynfekcja 
zbiornika i sieci

Wodociąg lokalny Hotel 
Ruczaj Nowy Targ

Hotel Ruczaj Nowy 
Targ

4 40
brak uzdatniania, okresowe mycie 
zbiornika, okresowa dezynfekcja 
zbiornika i sieci

Wodociąg lokalny Ośrodek 
Sportowy GORCE Nowy Targ

Ośrodek Sportowy 
GORCE Nowy Targ

4 30
brak uzdatniania, okresowe mycie 
zbiornika, okresowa dezynfekcja 
zbiornika i sieci

Wodociąg lokalny Hotel 
Góralski Raj Nowy Targ

Hotel Góralski Raj 
Nowy Targ

5 80
brak uzdatniania, okresowe mycie 
zbiornika, okresowa dezynfekcja 
zbiornika i sieci

Wodociąg lokalny Hotel 
Rancho Lot Nowy Targ

Hotel Rancho Lot 
Nowy Targ

5 50
brak uzdatniania, okresowe mycie 
zbiornika, okresowa dezynfekcja 
zbiornika i sieci

Wodociąg lokalny Urząd 
Miasta Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy 
Targ

5 50
brak uzdatniania, okresowe mycie 
zbiornika, okresowa dezynfekcja 
zbiornika i sieci

Wodociąg lokalny Hotel B&B 
Nowy Targ

Hotel B&B Nowy Targ 5 50
brak uzdatniania, okresowe mycie 
zbiornika, okresowa dezynfekcja 
zbiornika i sieci

Wodociąg lokalny Miejska 
Hala Lodowa Nowy Targ

Miejska Hala Lodowa 
Nowy Targ

5 40
brak uzdatniania, okresowe mycie 
zbiornika, okresowa dezynfekcja 
zbiornika i sieci

Wodociąg lokalny Pensjonat 
Pod Długą Polaną Nowy Targ

Pensjonat Pod Długą 
Polaną Nowy Targ

6 50
brak uzdatniania, okresowe mycie 
zbiornika, okresowa dezynfekcja 
zbiornika i sieci
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Wodociąg publiczny Nowy 
Targ-Klikuszówka

Spółka Wodna Nowy 
Targ-Klikuszówka

60 300
brak uzdatniania, okresowe mycie 
zbiornika, okresowa dezynfekcja 
zbiornika i sieci

Wodociąg lokalny Allmedica 
Nowy Targ, Al. Tysiąclecia

Allmedica Nowy Targ, 
Al. Tysiąclecia

3 30
brak uzdatniania, okresowe mycie 
zbiornika, okresowa dezynfekcja 
zbiornika i sieci

Wodociąg lokalny Schronisko 
PTTK na Turbaczu Nowy Targ

Schronisko PTTK na 
Turbaczu Nowy Targ

5 30
brak uzdatniania, okresowe mycie 
zbiornika, okresowa dezynfekcja 
zbiornika i sieci

Nie zgłaszano reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody pochodzącej z 
obszaru miasta Nowy Targ.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu prowadził postępowanie 
administracyjne w zakresie jakości wody w stosunku do 5 obiektów – stwierdzone 
zanieczyszczenia, przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów, prowadzone 
postępowanie administracyjne oraz działania naprawcze podejmowane przez producentów 
wody przedstawiono w tabeli nr 2:
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Tab. 2

Wodociąg
Rodzaj 

zanieczyszczenia jakie 
wystąpiło w ciągu 

roku 2020
Wielkość zanieczyszczenia

Prowadzone 
postępowanie 

administracyjne w 
związku ze 

stwierdzanymi 
zanieczyszczeniami 

- decyzja 
stwierdzająca:

Data 
decyzji

Nr 
decyzji

Data 
decyzji 

uchylającej

Działania 
naprawcze 

prowadzone 
przez 

producenta 
wody

Data 
rozpoczęcia 

działań 
naprawczych

Data 
zakończenia 

działań 
naprawczych

Liczba bakterii grupy coli, 
Escherichia coli; stężenie 

żelaza

Liczba bakterii grupy coli – 32 
jtk/100ml, Escherichia coli-

3jtk/100ml; stężenie żelaza - 220 
µg/l

Brak przydatności 
wody do spożycia 2024-03-14 61/2024 2024-03-28

płukanie 
sieci; 

czyszczenie 
zbiornika

2024-03-14 2024-03-28

Wodociąg 
publiczny Niwa-

Buflak-Nowe

Liczba bakterii grupy coli, 
Escherichia coli; mętność

Liczba bakterii grupy coli : PKT1: 
410 NPL/100ml; 2000 NPL/100ml; 

mętność -1,6NTU PKT2: Liczba 
bakterii grupy coli - 

690NPL/100ml; Escherichia coli 
>2400 NPL/100ml; mętność -

3,0NTU

Brak przydatności 
wody do spożycia 2024-09-17 321/2024 2024-09-27

płukanie 
sieci; 

czyszczenie 
zbiornika

2024-09-17 2024-09-27

Wodociąg 
lokalny Zespół 

Szkolno-
Przedszkolny nr 
1 Nowy Targ

Liczba bakterii grupy coli Liczba bakterii grupy coli-3 
NPL/100ml

Warunkowa 
przydatność wody do 

spożycia
2024-03-21 79/2024 2024-04-08

płukanie 
sieci; 

czyszczenie 
zbiornika

2024-03-21 2024-04-08

Wodociąg 
lokalny Miejska 
Hala Lodowa 
Nowy Targ

Liczba bakterii grupy coli Liczba bakterii grupy coli-8 
NPL/100ml

Warunkowa 
przydatność wody do 

spożycia
2024-04-24 113/2024 2024-09-18

płukanie 
sieci; 

czyszczenie 
zbiornika

2024-04-24 2024-09-18

Wodociąg 
lokalny Hala 
Gorce Nowy 

Targ

Ogólna liczba 
mikroorganizmów w temp 
(22+-2) C po (68+-4) h

Ogólna liczba mikroorganizmów w 
temp (22+-2) C po (68+-4) h – 

820 jtk/1ml

Warunkowa 
przydatność wody do 

spożycia
2024-04-26 116/2024 2024-05-14

płukanie 
sieci; 

czyszczenie 
zbiornika

2024-04-26 2024-05-14

Wodociąg 
lokalny Hotel 
Góralski Raj

Liczba bakterii grupy coli Liczba bakterii grupy coli-29 
NPL/100ml

Warunkowa 
przydatność wody do 

spożycia
2024-05-14 140/2024 2024-05-21

płukanie 
sieci; 

czyszczenie 
zbiornika

2024-05-014 2024-05-21
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Wodociąg 
lokalny 

Schronisko 
Turbacz Nowy 

Targ

Liczba bakterii grupy coli; 
Liczba Escherichia coli; 

Liczby enterokoków 
kałowych;  ogólna liczba 

drobnoustrojów w 
temperaturze (22±2) °C 

po (68±4) h,

Liczba bakterii grupy coli -
94jtk/100ml; Liczba Escherichia 

coli – 4 jtk/100ml; Liczby 
enterokoków kałowych – 6 
jtk/100ml;  ogólna liczba 

drobnoustrojów w temperaturze 
(22±2) °C po (68±4) h – 300 

jtk/1ml

Brak przydatności 
wody do spożycia 2024-11-29 423/2024 2024-12-20

płukanie 
sieci; 

czyszczenie 
zbiornika

2024-11-29 2024-12-20
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Wszystkie nadzorowane wodociągi zostały objęte monitoringiem kontrolnym oraz 
przeglądowym; próbki wody pobierano w wytypowanych punktach poboru wody z 
częstotliwością zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.         w 
sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294, z 
późn. zm.).

Do oceny jakości wody wykorzystywano wyniki próbek pobieranych i badanych przez 
Państwową Inspekcję Sanitarną, a także wyniki uzyskane przez producentów wody w ramach 
prowadzonej kontroli wewnętrznej. 

Na koniec roku 2024 wszystkie nadzorowane wodociągi dostarczały wodę spełniającą          
wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294, z późn. zm.).

Pozostała część mieszkańców gminy zaopatrywana jest z lokalnych, indywidualnych 
ujęć wody znajdujących się przy gospodarstwach domowych. W 2024 r. z wody pochodzącej 
z przedmiotowych wodociągów korzystało ok. 27500 osób (dane pozyskane od producentów 
wody), co stanowi ok. 82,3 % mieszkających w mieście Nowy Targ.

Woda pochodząca z ujęć, gdzie brak jest stałych urządzeń uzdatniających, a w 
szczególności służących do jej dezynfekcji może być potencjalnie skażona mikroorganizmami 
chorobotwórczymi stanowiącymi zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Okresowo prowadzona 
dezynfekcja nie zawsze gwarantuje właściwą jej jakość. Zasadne jest zatem podejmowanie 
przez władze samorządowe działań zmierzających do zapewnienia odbiorcom wody                 
w odpowiednich ilościach i odpowiedniej jakości.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
                                                                                                   w Nowym Targu 

                                                                                                           mgr. inż. Jolanta Bakalarz 
             Dokument podpisany elektronicznie
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