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OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI ZA ROK 2024 

DLA WODOCIĄGU PUBLICZNEGO

NIWA-BUFLAK-NOWE 

Na podstawie art. 4 ust 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r. poz. 416), art.12 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024r. poz. 
757) oraz § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294, z późn. zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu po rozpatrzeniu danych 
zawartych w protokołach poboru próbek wody oraz wyników badań laboratoryjnych,            
a w szczególności próbek pobranych w dniach:

Monitoring kontrolny:
1. 15.07.2024r. z instalacji wodociągowej dostarczającej wodę do:

budynku Sklepu Spożywczego w Nowym Targu os. Nowe 51, sprawozdanie z badania 
wody z dnia 19.07.2024r., nr  LW/2698/N/2024; ( kontrola PIS )

2. 16.09.2024r. z instalacji wodociągowej dostarczającej wodę do:
budynku Sklepu Spożywczego w Nowym Targu os. Niwa 90, sprawozdanie z badania 
wody z dnia 20.09.24r., nr LW/3497/N/2024; ( kontrola PIS ) oraz z instalacji 
wodociągowej dostarczającej wodę do: budynku Sklepu Spożywczego w Nowym 
Targu os. Nowe 51, sprawozdanie z badania wody z dnia 20.09.24r., nr 
LW/3496/N/2024; ( kontrola PIS )

3. 18.11.2024r. z instalacji wodociągowej dostarczającej wodę do: budynku Sklepu 
Spożywczego w Nowym Targu os. Nowe 51, sprawozdanie z badania wody z dnia 
21.11.2024r., nr LW/4287/N/2024; oraz z instalacji wodociągowej dostarczającej 
wodę do: budynku Sklepu Spożywczego w Nowym Targu os. Niwa 90, sprawozdanie 
z badania wody z dnia 21.11.2024r., nr LW/4286/N/2024 ( kontrola PIS )

4. 09.02.2024r. z instalacji wodociągowej dostarczającej wodę do: budynku Sklepu 
    Spożywczego w Nowym Targu os. Nowe 2 E, sprawozdanie z badania wody z dnia 
    12.02.2024r., nr 712/2024; ( kontrola wewnętrzna )
5. 10.05.2024r. z instalacji wodociągowej dostarczającej wodę do: budynku Sklepu 
 Spożywczego w Nowym Targu os. Niwa 90, sprawozdanie z badania wody z dnia 

      13.05.2024r., nr 2477/2024; ( kontrola wewnętrzna )
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 6.  16.05.2024r. z instalacji wodociągowej dostarczającej wodę do: budynku Sklepu 
 Spożywczego w Nowym Targu os. Niwa 90, sprawozdanie z badania wody z dnia 

      20.05.2024r., nr 2607/2024; ( kontrola wewnętrzna )
 7.  09.10.2024r. z instalacji wodociągowej dostarczającej wodę do: budynku Sklepu 

 Spożywczego w Nowym Targu os. Nowe 51, sprawozdanie z badania wody z dnia 
      14.10.2024r., nr 5803/2024; ( kontrola wewnętrzna )
 8.   06.09.2024r. z instalacji wodociągowej dostarczającej wodę do: budynku prywatnego

 w Nowym Targu os. Buflak sprawozdanie z badania wody z dnia 
      09.09.2024r., nr 5109/2024; ( kontrola wewnętrzna ).
 9. 11.09.2024r. z instalacji wodociągowej dostarczającej wodę do: zbiornika

 w Nowym Targu , sprawozdanie z badania wody z dnia 16.09.2024r., nr 5209/2024; 
( kontrola wewnętrzna ).

 10. 06.12.2024r. z instalacji wodociągowej dostarczającej wodę do: budynku prywatnego
 w Nowym Targu os. Nowe 28 B, sprawozdanie z badania wody z dnia 

      16.1.2024r., nr 7251/2024; ( kontrola wewnętrzna ).

Monitoring przeglądowy:
1. 13.03.2024r. z instalacji wodociągowej dostarczającej wodę do:

budynku prywatnego w Nowym Targu os. Niwa 28 B, sprawozdanie z badania wody z 
dnia 29.03.2024r., nr LW/904/N/2024; ( kontrola PIS )

      2. 18.10.2024r. z instalacji wodociągowej dostarczającej wodę do:
          budynku Sklepu Spożywczego w Nowym Targu os. Niwa 90, sprawozdanie z badania             
          wody z dnia 24.10.2024r., nr SB/130800/10/2024 ( kontrola wewnętrzna ).

stwierdza:

1. przydatność wody do spożycia przez ludzi z w/w instalacji wodociągowych.
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej 

badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 6 do 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

                                                

UZASADNIENIE

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego w dniu 13.03.2024r,przedstawiciele 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu pobrali próbki wody z 
instalacji sieci wodociągowej, - budynek prywatny os. Niwa 28 B w Nowym Targu.  
Badania laboratoryjne wykonane przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Krakowie, Dział Laboratoryjny w Krakowie, wykazały przekroczenie w 
zakresie parametrów: Ogólnej liczny mikroorganizmów -290 jtk.1ml , Liczby bakterii grupy 
coli -40 jtk/100 ml , Liczby Escherichia coli – 3 jtk/100ml. W związku z tym, w dniu 
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14.03.2024r (sprawozdanie LW/904/N/2024) zostało wszczęte postepowanie 
administracyjne, została wydana decyzja nr 61/2024 znak: NK.903.147.2024 o braku 
przydatności wody do spożycia oraz decyzja płatnicza nr 2/80/24. Administrator wodociągu 
podjął działania naprawcze (czyszczenie, dezynfekcja ujęcia i sieci wodociągowej). W dniu 
20.03.2024r. administrator wodociągu pobrał do badania laboratoryjnego w ramach kontroli 
wewnętrznej próbki wody, badane próbki wody nie wykazały zanieczyszczeń. W dniu 
28.03.2024r. PPIS  w Nowym Targu wydał decyzję o przydatności wody do spożycia z 
wodociągu - decyzja nr 40 U/2024 znak: NHK.903.147.2024.

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego w dniu 16.09.2024r,przedstawiciele 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu pobrali próbki wody z 
instalacji sieci wodociągowej, : budynek Sklep spożywczy os. Niwa 90 oraz budynek Sklep 
Spożywczy  os. Nowe 51 w Nowym Targu.  Badania laboratoryjne wykonane przez Dział 
Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, Dział 
Laboratoryjny w Krakowie, wykazały przekroczenie w zakresie parametrów: budynek Sklep 
spożywczy os. Nowe 51 : Liczba bakterii grupy coli -2000 jtk/100 ml , Liczby Escherichia coli 
– 410 jtk/100ml , mętności – 1,6 NTU ; budynek Sklep spożywczy os. Niwa 90 : Liczba 
bakterii grupy coli -2400 jtk/100 ml , Liczby Escherichia coli – 690 jtk/100ml , mętności -
3NTU. W związku z tym, w dniu 17.09.2024r zostało wszczęte postepowanie 
administracyjne, została wydana decyzja nr 321/2024 znak: NK.903.514.2024 o braku 
przydatności wody do spożycia oraz decyzja płatnicza nr 2/246/24. Administrator wodociągu 
podjął działania naprawcze (czyszczenie, dezynfekcja ujęcia i sieci wodociągowej). W dniu 
24.09.2024r. administrator wodociągu pobrał do badania laboratoryjnego w ramach kontroli 
wewnętrznej próbki wody, badane próbki wody nie wykazały zanieczyszczeń. W dniu 
27.09.2024r. PPIS  w Nowym Targu wydał decyzję o przydatności wody do spożycia z 
wodociągu - decyzja nr 208 U/2024 znak: NHK.903.514.2024.

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego w dniu 15.07.2024r., 18.11.2024r. przedstawiciele 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu pobrali próbki wody z 
ww. instalacji wodociągowych dostarczających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. 
Badania wykazały zgodność z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 
2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 
2294 z późn. zm.).

Ocenę o jakości wody z ww. instalacji wodociągowej Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Nowym Targu wydał celem podejmowania bieżących działań naprawczych oraz 
poinformowania konsumentów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nowym Targu 

mgr inż. Jolanta Bakalarz
/Dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:
1. Spółka Wodna „NIWA-BUFLAK-NOWE” , os. Niwa 28 B, 34-400 Nowy Targ 
2. a/a  wyk: z.k. tel: 182663165 wew.224

Do wiadomości:
1. Burmistrz Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ
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