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NK.903.1.3.2026

OCENA JAKOŚCI WODY

PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI ZA ROK 2025

DLA WODOCIĄGU PUBLICZNEGO 

NOWY TARG

Na podstawie art. 4 ust 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416), art.12 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. 
U. z 2024 r., poz. 757) oraz § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 
2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 
r. poz. 2294, z późn. zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu po analizie danych 
zawartych w protokołach poboru próbek wody oraz wyników badań laboratoryjnych, 
a w szczególności próbek pobranych w dniach:

Monitoring kontrolny:

1. Woda pobrana w dniu 13.01.2025 r., sprawozdanie nr 1302/2025 z dnia 
16.01.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – Hydrofornia 
Ludźmierska (kontrola wewnętrzna);

2. Woda pobrana w dniu 13.01.2025 r., sprawozdanie nr 1303/2025 z dnia 
16.01.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – Hydrofornia Kowaniec 
(kontrola wewnętrzna);

3. Woda pobrana w dniu 13.01.2025 r., sprawozdanie nr 1304/2025 z dnia 
16.01.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – SUW Szaflary (kontrola 
wewnętrzna);

4. Woda pobrana w dniu 17.01.2025 r., sprawozdanie nr 1826/2025 z dnia 
20.01.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – Hydrofornia 
Ludźmierska (kontrola wewnętrzna);

5. Woda pobrana w dniu 20.01.2025 r., sprawozdanie nr LW/173/N/2025 z dnia 
27.01.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – Hydrofornia Szaflarska 
(kontrola PPIS w Nowym Targu);

6. Woda pobrana w dniu 20.01.2025 r., sprawozdanie nr LI/173/N/2025 z dnia 
29.01.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – Hydrofornia Szaflarska 
(kontrola PPIS w Nowym Targu);

7. Woda pobrana w dniu 20.01.2025 r., sprawozdanie nr LW/174/N/2025 z dnia 
27.01.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – Zbiornik Kowaniec 
(kontrola PPIS w Nowym Targu);
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8. Woda pobrana w dniu 20.01.2025 r., sprawozdanie nr LI/174/N/2025 z dnia 
29.01.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – Zbiornik Kowaniec 
(kontrola PPIS w Nowym Targu);

9. Woda pobrana w dniu 20.01.2025 r., sprawozdanie nr LW/175/N/2025 z dnia 
27.01.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – Hydrofornia 
Ludźmierska (kontrola PPIS w Nowym Targu);

10. Woda pobrana w dniu 20.01.2025 r., sprawozdanie nr LI/175/N/2025 z dnia 
29.01.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – Hydrofornia 
Ludźmierska (kontrola PPIS w Nowym Targu);

11. Woda pobrana w dniu 22.01.2025 r., sprawozdanie nr 5904/2025 z dnia 
05.02.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – SUW Szaflary (kontrola 
wewnętrzna);

12. Woda pobrana w dniu 27.01.2025 r., sprawozdanie nr 4125/2025 z dnia 
30.01.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – Hydrofornia Szaflarska 
(kontrola wewnętrzna);

13. Woda pobrana w dniu 27.01.2025 r., sprawozdanie nr 4126/2025 z dnia 
30.01.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – Oczyszczalnia ścieków 
(kontrola wewnętrzna);

14. Woda pobrana w dniu 10.02.2025 r., sprawozdanie nr 11156/2025 z dnia 
13.02.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – Hydrofornia 
Ludźmierska (kontrola wewnętrzna);

15. Woda pobrana w dniu 10.02.2025 r., sprawozdanie nr 11158/2025 z dnia 
13.02.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – Hydrofornia Kowaniec 
(kontrola wewnętrzna);

16. Woda pobrana w dniu 10.02.2025 r., sprawozdanie nr 11159/2025 z dnia 
13.02.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – Zbiornik Kowaniec 
(kontrola wewnętrzna);

17. Woda pobrana w dniu 24.02.2025 r., sprawozdanie nr 20851/2025 z dnia 
27.02.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – Oczyszczalnia ścieków 
(kontrola wewnętrzna);

18. Woda pobrana w dniu 24.02.2025 r., sprawozdanie nr 20850/2025 z dnia 
27.02.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – Hydrofornia Szaflarska 
(kontrola wewnętrzna);

19. Woda pobrana w dniu 03.03.2025 r., sprawozdanie nr LW/750/N/2025 z dnia 
06.03.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – Hydrofornia Szaflarska 
(kontrola PPIS w Nowym Targu);

20. Woda pobrana w dniu 03.03.2025 r., sprawozdanie nr LW/751/N/2025 z dnia 
06.03.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – Zbiornik Kowaniec 
(kontrola PPIS w Nowym Targu);

21. Woda pobrana w dniu 03.03.2025 r., sprawozdanie nr LW/752/N/2025 z dnia 
06.03.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – Hydrofornia 
Ludźmierska (kontrola PPIS w Nowym Targu);

22. Woda pobrana w dniu 12.03.2025 r., sprawozdanie nr 24949/2025 z dnia 
17.03.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – Hydrofornia 
Ludźmierska (kontrola wewnętrzna);

23. Woda pobrana w dniu 12.03.2025 r., sprawozdanie nr 24950/2025 z dnia 
17.03.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – Hydrofornia Kowaniec 
(kontrola wewnętrzna);

24. Woda pobrana w dniu 24.03.2025 r., sprawozdanie nr 27832/2025 z dnia 
27.03.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – zbiornik Kowaniec 
(kontrola wewnętrzna);
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25. Woda pobrana w dniu 24.03.2025 r., sprawozdanie nr 27831/2025 z dnia 
27.03.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – Oczyszczalnia ścieków 
(kontrola wewnętrzna);

26. Woda pobrana w dniu 07.04.2025 r., sprawozdanie nr 34151/2025 z dnia 
10.04.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – SUW Szaflary (kontrola 
wewnętrzna);

27. Woda pobrana w dniu 07.04.2025 r., sprawozdanie nr 34149/2025 z dnia 
10.04.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – Hydrofornia Kowaniec 
(kontrola wewnętrzna);

28. Woda pobrana w dniu 28.04.2025 r., sprawozdanie nr 48058/2025 z dnia 
05.05.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – Oczyszczalnia ścieków 
(kontrola wewnętrzna);

29. Woda pobrana w dniu 28.04.2025 r., sprawozdanie nr 48059/2025 z dnia 
05.05.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – Hydrofornia Szaflarska 
(kontrola wewnętrzna);

30. Woda pobrana w dniu 12.05.2025 r., sprawozdanie nr 50739/2025 z dnia 
15.05.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – zbiornik Kowaniec 
(kontrola wewnętrzna);

31. Woda pobrana w dniu 12.05.2025 r., sprawozdanie nr 50740/2025 z dnia 
15.05.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – Hydrofornia 
Ludźmierska (kontrola wewnętrzna);

32. Woda pobrana w dniu 12.05.2025 r., sprawozdanie nr 50738/2025 z dnia 
15.05.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – Hydrofornia Kowaniec 
(kontrola wewnętrzna);

33. Woda pobrana w dniu 26.05.2025 r., sprawozdanie nr 54429/2025 z dnia 
29.05.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – Oczyszczalnia ścieków 
(kontrola wewnętrzna);

34. Woda pobrana w dniu 26.05.2025 r., sprawozdanie nr 54428/2025 z dnia 
29.05.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – Hydrofornia Szaflarska 
(kontrola wewnętrzna);

35. Woda pobrana w dniu 26.05.2025 r., sprawozdanie nr LW/1896/N/2025 z dnia 
29.05.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – SUW Szaflary (kontrola 
PPIS w Nowym Targu);

36. Woda pobrana w dniu 26.05.2025 r., sprawozdanie nr LW/1897/N/2025 z dnia 
29.05.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – Oczyszczalnia ścieków 
(kontrola PPIS w Nowym Targu);

37. Woda pobrana w dniu 26.05.2025 r., sprawozdanie nr LW/1898/N/2025 z dnia 
29.05.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – Zbiornik Kowaniec 
(kontrola PPIS w Nowym Targu);

38. Woda pobrana w dniu 26.05.2025 r., sprawozdanie nr LW/1899/N/2025 z dnia 
29.05.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – Hydrofornia 
Ludźmierska (kontrola PPIS w Nowym Targu);

39. Woda pobrana w dniu 09.06.2025 r., sprawozdanie nr 63226/2025 z dnia 
12.06.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – Hydrofornia 
Ludźmierska (kontrola wewnętrzna);

40. Woda pobrana w dniu 09.06.2025 r., sprawozdanie nr 63227/2025 z dnia 
12.06.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – Hydrofornia Kowaniec 
(kontrola wewnętrzna);

41. Woda pobrana w dniu 23.06.2025 r., sprawozdanie nr 72194/2025 z dnia 
26.06.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – Hydrofornia Szaflarska 
(kontrola wewnętrzna);
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42. Woda pobrana w dniu 23.06.2025 r., sprawozdanie nr 72195/2025 z dnia 
26.06.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – Oczyszczalnia ścieków 
(kontrola wewnętrzna);

43. Woda pobrana w dniu 23.06.2025 r., sprawozdanie nr 72196/2025 z dnia 
26.06.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – Zbiornik Kowaniec 
(kontrola wewnętrzna);

44. Woda pobrana w dniu 08.07.2025 r., sprawozdanie nr 80203/2025 z dnia 
11.07.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – Hydrofornia 
Ludźmierska (kontrola wewnętrzna);

45. Woda pobrana w dniu 08.07.2025 r., sprawozdanie nr 80204/2025 z dnia 
11.07.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – Hydrofornia Kowaniec 
(kontrola wewnętrzna);

46. Woda pobrana w dniu 08.07.2025 r., sprawozdanie nr 80205/2025 z dnia 
11.07.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – SUW Szaflary (kontrola 
wewnętrzna);

47. Woda pobrana w dniu 21.07.2025 r., sprawozdanie nr 90038/2025 z dnia 
24.07.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – Hydrofornia Szaflarska 
(kontrola wewnętrzna);

48. Woda pobrana w dniu 21.07.2025 r., sprawozdanie nr 90039/2025 z dnia 
24.07.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – Oczyszczalnia ścieków 
(kontrola wewnętrzna);

49. Woda pobrana w dniu 23.07.2025 r., sprawozdanie nr LW/2962/N/2025 z dnia 
28.07.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – Hydrofornia Szaflarska 
(kontrola PPIS w Nowym Targu);

50. Woda pobrana w dniu 23.07.2025 r., sprawozdanie nr LW/2962/N/2025 z dnia 
28.07.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – Zbiornik Kowaniec 
(kontrola PPIS w Nowym Targu);

51. Woda pobrana w dniu 23.07.2025 r., sprawozdanie nr LW/2961/N/2025 z dnia 
28.07.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – SUW Szaflary (kontrola 
PPIS w Nowym Targu);

52. Woda pobrana w dniu 04.08.2025 r., sprawozdanie nr 97353/2025 z dnia 
07.08.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – Hydrofornia 
Ludźmierska (kontrola wewnętrzna);

53. Woda pobrana w dniu 04.08.2025 r., sprawozdanie nr 97355/2025 z dnia 
07.08.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – Zbiornik Kowaniec 
(kontrola wewnętrzna);

54. Woda pobrana w dniu 04.08.2025 r., sprawozdanie nr 97354/2025 z dnia 
07.08.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – Hydrofornia Kowaniec 
(kontrola wewnętrzna);

55. Woda pobrana w dniu 18.08.2025 r., sprawozdanie nr 107241/2025 z dnia 
22.08.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – Hydrofornia Szaflarska 
(kontrola wewnętrzna);

56. Woda pobrana w dniu 18.08.2025 r., sprawozdanie nr 106619/2025 z dnia 
21.08.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – Oczyszczalnia ścieków 
(kontrola wewnętrzna);

57. Woda pobrana w dniu 08.09.2025 r., sprawozdanie nr 122111/2025 z dnia 
11.09.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – Hydrofornia 
Ludźmierska (kontrola wewnętrzna);

58. Woda pobrana w dniu 08.09.2025 r., sprawozdanie nr 122112/2025 z dnia 
11.09.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – Hydrofornia Kowaniec 
(kontrola wewnętrzna);
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59. Woda pobrana w dniu 22.09.2025 r., sprawozdanie nr 130694/2025 z dnia 
25.09.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – Zbiornik Kowaniec 
(kontrola wewnętrzna);

60. Woda pobrana w dniu 22.09.2025 r., sprawozdanie nr 133476/2025 z dnia 
25.09.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – Oczyszczalnia Ścieków 
(kontrola wewnętrzna);

61. Woda pobrana w dniu 22.09.2025 r., sprawozdanie nr 130693/2025 z dnia 
25.09.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – Hydrofornia Szaflarska 
(kontrola wewnętrzna);

62. Woda pobrana w dniu 20.10.2025 r., sprawozdanie nr 141434/2025 z dnia 
23.10.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – Hydrofornia Szaflarska 
(kontrola wewnętrzna);

63. Woda pobrana w dniu 20.10.2025 r., sprawozdanie nr 141435/2025 z dnia 
23.10.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – Oczyszczalnia Ścieków 
(kontrola wewnętrzna);

64. Woda pobrana w dniu 20.10.2025 r., sprawozdanie nr 141433/2025 z dnia 
23.10.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – SUW Szaflary (kontrola 
wewnętrzna);

65. Woda pobrana w dniu 03.11.2025 r., sprawozdanie nr 146353/2025 z dnia 
06.11.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – Zbiornik Kowaniec 
(kontrola wewnętrzna);

66. Woda pobrana w dniu 03.11.2025 r., sprawozdanie nr 146352/2025 z dnia 
06.11.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – Hydrofornia Kowaniec 
(kontrola wewnętrzna);

67. Woda pobrana w dniu 03.11.2025 r., sprawozdanie nr 146351/2025 z dnia 
06.11.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – Hydrofornia 
Ludźmierska (kontrola wewnętrzna);

68. Woda pobrana w dniu 17.11.2025 r., sprawozdanie nr 156434/2025 z dnia 
20.11.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – Hydrofornia Szaflarska 
(kontrola wewnętrzna);

69. Woda pobrana w dniu 17.11.2025 r., sprawozdanie nr 156433/2025 z dnia 
20.11.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – Oczyszczalnia ścieków 
(kontrola wewnętrzna);

70. Woda pobrana w dniu 17.11.2025 r., sprawozdanie nr LW/1354/N/2025 z dnia 
20.11.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – Hydrofornia Szaflarska 
(kontrola PPIS w Nowym Targu);

71. Woda pobrana w dniu 17.11.2025 r., sprawozdanie nr LW/1355/N/2025 z dnia 
20.11.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – Zbiornik Kowaniec 
(kontrola PPIS w Nowym Targu);

72. Woda pobrana w dniu 17.11.2025 r., sprawozdanie nr LW/1356/N/2025 z dnia 
20.11.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – Hydrofornia 
Ludźmierska (kontrola PPIS w Nowym Targu);

73. Woda pobrana w dniu 01.12.2025 r., sprawozdanie nr 165774/2025 z dnia 
04.12.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – Hydrofornia 
Ludźmierska (kontrola wewnętrzna);

74. Woda pobrana w dniu 01.12.2025 r., sprawozdanie nr 165775/2025 z dnia 
04.12.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – Hydrofornia Kowaniec 
(kontrola wewnętrzna);

75. Woda pobrana w dniu 15.12.2025 r., sprawozdanie nr 170680/2025 z dnia 
18.12.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – Zbiornik Kowaniec 
(kontrola wewnętrzna);
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76. Woda pobrana w dniu 15.12.2025 r., sprawozdanie nr 170678/2025 z dnia 
18.12.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – Oczyszczalnia ścieków 
(kontrola wewnętrzna);

77. Woda pobrana w dniu 15.12.2025 r., sprawozdanie nr 170679/2025 z dnia 
18.12.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – Hydrofornia Szaflarska 
(kontrola wewnętrzna);

Monitoring przeglądowy:

1. Woda pobrana w dniu 24.03.2025 r., sprawozdanie nr 27830/2025 z dnia 
27.03.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – hydrofornia Szaflarska 
(kontrola wewnętrzna);

2. Woda pobrana w dniu 06.10.2025 r., sprawozdanie nr 137723/2025 z dnia 
09.10.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – Hydrofornia 
Ludźmierska (kontrola wewnętrzna);

3. Woda pobrana w dniu 06.10.2025 r., sprawozdanie nr 137724/2025 z dnia 
09.10.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – Hydrofornia Kowaniec 
(kontrola wewnętrzna);

4. Woda pobrana w dniu 01.09.2025 r., sprawozdanie nr LW/3424/N/2025 z dnia 
05.09.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – Zbiornik Kowaniec 
(kontrola PPIS w Nowym Targu);

5. Woda pobrana w dniu 01.09.2025 r., sprawozdanie nr LI/3424/N/2025 z dnia 
12.09.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – Zbiornik Kowaniec 
(kontrola PPIS w Nowym Targu);

6. Woda pobrana w dniu 01.09.2025 r., sprawozdanie nr LW/3425/N/2025 z dnia 
05.09.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – Hydrofornia 
Ludźmierska (kontrola PPIS w Nowym Targu);

7. Woda pobrana w dniu 01.09.2025 r., sprawozdanie nr LI/3425/N/2025 z dnia 
12.09.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – Hydrofornia 
Ludźmierska (kontrola PPIS w Nowym Targu);

8. Woda pobrana w dniu 01.09.2025 r., sprawozdanie nr LW/3422/N/2025 z dnia 
05.09.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – SUW Szaflary (kontrola 
PPIS w Nowym Targu);

9. Woda pobrana w dniu 01.09.2025 r., sprawozdanie nr LI/3422/N/2025 z dnia 
12.09.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – SUW Szaflary (kontrola 
PPIS w Nowym Targu);

10. Woda pobrana w dniu 01.09.2025 r., sprawozdanie nr LW/3423/N/2025 z dnia 
05.09.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – Hydrofornia Szaflarska 
(kontrola PPIS w Nowym Targu);

11. Woda pobrana w dniu 01.09.2025 r., sprawozdanie nr LI/3423/N/2025 z dnia 
12.09.2025 r. – woda podawana do sieci wodociągowej – Hydrofornia Szaflarska 
(kontrola PPIS w Nowym Targu);
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stwierdza:

1 przydatność wody do spożycia przez ludzi z w/w instalacji wodociągowych.

2.zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej 
badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku 6 do Rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi.

UZASADNIENIE

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego w dniach: 20.01.2025r., 03.03.2025r., 
26.05.2025r., 23.07.2025r., 01.09.2025r., 17.11.2025r. przedstawiciele Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu pobrali próbki wody z ww. 
instalacji wodociągowych dostarczających wodę, które wykazały zgodność z wymogami 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę o jakości wody z ww. instalacji wodociągowej Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Nowym Targu wydał celem podejmowania bieżących działań naprawczych 
oraz poinformowania konsumentów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
                      w Nowym Targu 

               mgr inż. Jolanta Bakalarz
         /dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1) Miejski Zakład Wodociągów  i Kanalizacji sp. z o.o., Ul. Długa 21, 34-400 Nowy 
Targ

2) NK aa wyk. P. B-G., tel. 18-266-3165, 18-266-2914, wew.222

Do wiadomości:
1) Burmistrz Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ


		2026-02-06T11:15:25+0000
	Jolanta Maria Bakalarz




