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OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI ZA ROK 

2025 DLA WODOCIĄG PUBLICZNY  NIWA-BUFLAK-NOWE

     

Na podstawie art. 4 ust 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej (Dz.U. z 2024r. poz. 416), art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o 

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024r. 

poz. 757) oraz § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie 

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294, z późn. 

zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu po analizie danych 

zawartych w protokołach poboru próbek wody oraz wyników badań laboratoryjnych,            

a w szczególności próbek pobranych w dniach:

Monitoring kontrolny:

1. 20.01.2025r. z instalacji wodociągowej dostarczającej wodę do: wodociąg 

publiczny Niwa-Buflak-Nowe– zbiornik; sprawozdanie z badania wody z dnia 

23.01.2025r., nr LW/171/N/2025;

2. 20.01.2025r. z instalacji wodociągowej dostarczającej wodę do: wodociąg 

publiczny Niwa-Buflak-Nowe– budynek prywatny, os. Nowe 51 w Nowym Targu; 

sprawozdanie z badania wody z dnia 23.01.2025r., nr LW/172/N/2025;

3. 31.01.2025r. z instalacji wodociągowej dostarczającej wodę do: wodociąg 

publiczny Niwa-Buflak-Nowe– zbiornik; sprawozdanie z badania wody z dnia 

31.01.2025r., nr 511/2025 (kontrola wewnętrzna);

4. 31.01.2025r. z instalacji wodociągowej dostarczającej wodę do: wodociąg 

publiczny Niwa-Buflak-Nowe– budynek prywatny, os. Nowe 51 w Nowym Targu; 
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sprawozdanie z badania wody z dnia 31.01.2025r., nr 510/2025;

5. 04.02.2025r. z instalacji wodociągowej dostarczającej wodę do: wodociąg 

publiczny Niwa-Buflak-Nowe– budynek prywatny, os. Nowe 2E w Nowym Targu; 

sprawozdanie z badania wody z dnia 10.02.2025r., nr 638/2025 (kontrola 

wewnętrzna);

6. 03.03.2025r. z instalacji wodociągowej dostarczającej wodę do: wodociąg 

publiczny Niwa-Buflak-Nowe– zbiornik; sprawozdanie z badania wody z dnia 

07.03.2025r., nr LW/755/N/2025;

7. 03.03.2025r. z instalacji wodociągowej dostarczającej wodę do: wodociąg 

publiczny Niwa-Buflak-Nowe– budynek prywatny, os. Niwa 28a w Nowym Targu; 

sprawozdanie z badania wody z dnia 07.03.2025r., nr LW/756/N/2025;

8. 26.05.2025r. z instalacji wodociągowej dostarczającej wodę do: wodociąg 

publiczny Niwa-Buflak-Nowe– budynek prywatny, os. Niwa 90 w Nowym Targu; 

sprawozdanie z badania wody z dnia 29.05.2025r., nr LW/1900/N/2025;

9. 26.05.2025r. z instalacji wodociągowej dostarczającej wodę do: wodociąg 

publiczny Niwa-Buflak-Nowe– budynek prywatny, os. Nowe 51 w Nowym Targu; 

sprawozdanie z badania wody z dnia 29.05.2025r., nr LW/1901/N/2025;

10. 10.06.2025r. z instalacji wodociągowej dostarczającej wodę do: wodociąg 

publiczny Niwa-Buflak-Nowe– budynek prywatny, os. Niwa 90 w Nowym Targu; 

sprawozdanie z badania wody z dnia 13.06.2025r., nr 3533/2025 (kontrola 

wewnętrzna);

11. 10.06.2025r. z instalacji wodociągowej dostarczającej wodę do: wodociąg 

publiczny Niwa-Buflak-Nowe– budynek prywatny, os. Nowe 50 w Nowym Targu; 

sprawozdanie z badania wody z dnia 13.06.2025r., nr 3534/2025 (kontrola 

wewnętrzna);

12. 23.07.2025r. z instalacji wodociągowej dostarczającej wodę do: wodociąg 

publiczny Niwa-Buflak-Nowe– budynek prywatny, os. Nowe 51 w Nowym Targu; 

sprawozdanie z badania wody z dnia 29.07.2025r., nr LW/2964/N/2025;

13. 23.07.2025r. z instalacji wodociągowej dostarczającej wodę do: wodociąg 

publiczny Niwa-Buflak-Nowe– zbiornik; sprawozdanie z badania wody z dnia 

29.07.2025r., nr LW/2965/N/2025;

14. 29.07.2025r. z instalacji wodociągowej dostarczającej wodę do: wodociąg 

publiczny Niwa-Buflak-Nowe– zbiornik; sprawozdanie z badania wody z dnia 

01.08.2025r., nr 4735/2025 (kontrola wewnętrzna);

15. 29.07.2025r. z instalacji wodociągowej dostarczającej wodę do: wodociąg 

publiczny Niwa-Buflak-Nowe– budynek prywatny, os. Nowe 51 w Nowym Targu; 

sprawozdanie z badania wody z dnia 01.08.2025r., nr 4736/2025 (kontrola 

wewnętrzna);
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16. 22.08.2025r. z instalacji wodociągowej dostarczającej wodę do: wodociąg 

publiczny Niwa-Buflak-Nowe– budynek prywatny, os. Niwa 28 B w Nowym 

Targu; sprawozdanie z badania wody z dnia 25.08.2025r., nr 5289/2025 (kontrola 

wewnętrzna);

17. 01.09.2025r. z instalacji wodociągowej dostarczającej wodę do: wodociąg 

publiczny Niwa-Buflak-Nowe– budynek prywatny, os. Niwa 28 B w Nowym 

Targu; sprawozdanie z badania wody z dnia 04.09.2025r., nr 

LZW/W/992/N/2025;

18. 01.09.2025r. z instalacji wodociągowej dostarczającej wodę do: wodociąg 

publiczny Niwa-Buflak-Nowe– budynek prywatny, os. Nowe 51 w Nowym Targu; 

sprawozdanie z badania wody z dnia 04.09.2025r., nr LZW/W/993/N/2025;

19. 05.09.2025r. z instalacji wodociągowej dostarczającej wodę do: wodociąg 

publiczny Niwa-Buflak-Nowe– budynek prywatny, os. Nowe 51 w Nowym Targu; 

sprawozdanie z badania wody z dnia 08.09.2025r., nr 5644/2025 (kontrola 

wewnętrzna);

20. 05.09.2025r. z instalacji wodociągowej dostarczającej wodę do: wodociąg 

publiczny Niwa-Buflak-Nowe– budynek prywatny, os. Niwa 28 B w Nowym 

Targu; sprawozdanie z badania wody z dnia 08.09.2025r., nr 5645/2025 (kontrola 

wewnętrzna); 

21. 12.09.2025r. z instalacji wodociągowej dostarczającej wodę do: wodociąg 

publiczny Niwa-Buflak-Nowe– budynek prywatny, os. Nowe 51 w Nowym Targu; 

sprawozdanie z badania wody z dnia 15.09.2025r., nr 5816/2025 (kontrola 

wewnętrzna);

22. 12.09.2025r. z instalacji wodociągowej dostarczającej wodę do: wodociąg 

publiczny Niwa-Buflak-Nowe– budynek prywatny, os. Niwa 28 B w Nowym 

Targu; sprawozdanie z badania wody z dnia 15.09.2025r., nr 5847/2025 (kontrola 

wewnętrzna); 

23. 16.09.2025r. z instalacji wodociągowej dostarczającej wodę do: wodociąg 

publiczny Niwa-Buflak-Nowe– budynek prywatny, os. Nowe 51 w Nowym Targu; 

sprawozdanie z badania wody z dnia 19.09.2025r., nr 6015/2025 (kontrola 

wewnętrzna);

24. 16.09.2025r. z instalacji wodociągowej dostarczającej wodę do: wodociąg 

publiczny Niwa-Buflak-Nowe– budynek prywatny, os. Niwa 28 B w Nowym 

Targu; sprawozdanie z badania wody z dnia 19.09.2025r., nr 6016/2025 (kontrola 

wewnętrzna); 

25. 07.10.2025r. z instalacji wodociągowej dostarczającej wodę do: wodociąg 

publiczny Niwa-Buflak-Nowe– budynek prywatny, os. Niwa 28 B w Nowym 
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Targu; sprawozdanie z badania wody z dnia 10.10.2025r., nr 6403/2025 (kontrola 

wewnętrzna); 

26. 07.10.2025r. z instalacji wodociągowej dostarczającej wodę do: wodociąg 

publiczny Niwa-Buflak-Nowe– budynek prywatny, os. Nowe 51 w Nowym Targu; 

sprawozdanie z badania wody z dnia 10.10.2025r., nr 6404/2025 (kontrola 

wewnętrzna);

27. 14.10.2025r. z instalacji wodociągowej dostarczającej wodę do: wodociąg 

publiczny Niwa-Buflak-Nowe– zbiornik; sprawozdanie z badania wody z dnia 

17.10.2025r., nr 6589/2025 (kontrola wewnętrzna);

28. 05.12.2025r. z instalacji wodociągowej dostarczającej wodę do: wodociąg 

publiczny Niwa-Buflak-Nowe– budynek prywatny, os. Nowe 51 w Nowym Targu; 

sprawozdanie z badania wody z dnia 08.12.2025r., nr 7762/2025 (kontrola 

wewnętrzna);

29. 11.12.2025r. z instalacji wodociągowej dostarczającej wodę do: wodociąg 

publiczny Niwa-Buflak-Nowe– budynek prywatny, os. Nowe 51 w Nowym Targu; 

sprawozdanie z badania wody z dnia 15.12.2025r., nr 7963/2025 (kontrola 

wewnętrzna);

Monitoring przegladowy:

1. 13.08.2025r. z instalacji wodociągowej dostarczającej wodę do: wodociąg 

publiczny Niwa-Buflak-Nowe– budynek prywatny, os. Niwa 28 B w Nowym 

Targu; sprawozdanie z badania wody z dnia 18.08.2025r., nr 5139/2025 oraz 

sprawozdanie z badania wody z dnia 19.08.2025r., nr SB/96811/08/2025  

(kontrola wewnętrzna);

stwierdza:

1. przydatność wody do spożycia przez ludzi z ww. instalacji wodociągowych.

2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych 

wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku 6 do 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

UZASADNIENIE
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W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego w dniu 20.01.2025r. przedstawiciele 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu pobrali próbki 

wody ze zbiornika, dostarczającego wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Badania 

laboratoryjne wykonane przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Krakowie wykazały przekroczenia w zakresie parametru: mętność – 

1,8 NTU . W związku z tym, w dniu 24.01.2025r. zostało wszczęte postepowanie 

administracyjne, została wydana Decyzja nr 19/2025 znak: NK. 903.789.2025 o 

warunkowej przydatności wody do spożycia z rygorem natychmiastowej wykonalności. 

Administrator podjął działania naprawcze (czyszczenie i dezynfekcja ujęcia i sieci 

wodociągowej). W dniu 31.01.2025r. pobrano do badania laboratoryjnego w ramach 

kontroli wewnętrznej próbki wody, badane próbki wody nie wykazały przekroczeń. 

Została wydana decyzja wygaszająca nr 18 U/2025 znak: NK. 903.789.2025.

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego w dniu 03.03.2025r. przedstawiciele 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu pobrali próbki 

wody z budynku prywatnego os. Niwa 28a w Nowym Targu oraz zbiornika, 

dostarczających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, które wykazały zgodność 

z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego w dniu 26.05.2025r. przedstawiciele 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu pobrali próbki 

wody z budynku prywatnego os. Niwa 90 w Nowym Targu oraz budynku prywatnego 

os. Nowe 51 w Nowym Targu, dostarczających wodę przeznaczoną do spożycia przez 

ludzi. Badania laboratoryjne wykonane przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie wykazały przekroczenia w zakresie 

parametrów: os. Niwa 90 w Nowym Targu - liczba bakterii grupy coli - 32 NPL/100 ml, 

ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22±2ºC po 68±4h - 280 jtk/100 ml, os. Nowe 

51 - liczba bakterii grupy coli - 57 NPL/100 ml, liczba bakterii Escherichia coli – 3 

NPL/100 ml oraz ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22±2ºC po 68±4h - 270 

jtk/100 ml i liczba enterokoków kałowych – 3 jtk/100 ml. W związku z tym, w dniu 

27.05.2025r. zostało wszczęte postepowanie administracyjne, została wydana Decyzja 

nr 210/2025 znak: NK. 903.19.5.2025 o braku przydatności wody do spożycia 

z rygorem natychmiastowej wykonalności. W dniu 29.05.2025r. została wydana Decyzja 

nr 118 Z/2025 znak: NK.903.19.5.2025 zmieniająca Decyzję nr 210/2025 z dnia 

27.05.2025r. znak: NK.903.19.5.2025. Administrator podjął natychmiastowe działania 

naprawcze (czyszczenie i dezynfekcja ujęcia i sieci wodociągowej). 
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W dniu 10.06.2025r. pobrano do badania laboratoryjnego w ramach kontroli 

wewnętrznej próbki wody, badane próbki wody nie wykazały przekroczeń. Została 

wydana Decyzja wygaszająca nr 131 U/2025 znak: NK.903.19.5.2025.

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego w dniu 23.07.2025r. przedstawiciele 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu pobrali próbki 

wody ze zbiornika oraz budynku prywatnego os. Nowe 51 w Nowym Targu, 

dostarczających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Badania laboratoryjne 

wykonane przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 

w Krakowie wykazały przekroczenia w zakresie parametrów: zbiornik - liczba bakterii 

grupy coli - 16 NPL/100 ml, os. Nowe 51 - liczba bakterii grupy coli - 190 NPL/100 ml 

oraz liczba bakterii Escherichia coli – 6 NPL/100 ml. W związku z tym, w dniu 

24.07.2025r. zostało wszczęte postepowanie administracyjne, została wydana Decyzja 

nr 323/2025 znak: NK. 903.19.6.2025 o braku przydatności wody do spożycia z 

rygorem natychmiastowej wykonalności. Administrator podjął natychmiastowe działania 

naprawcze (czyszczenie i dezynfekcja ujęcia i sieci wodociągowej). W dniu 29.07.2025r. 

pobrano do badania laboratoryjnego w ramach kontroli wewnętrznej próbki wody, 

badane próbki wody nie wykazały przekroczeń. Została wydana Decyzja wygaszająca nr 

185 U/2025 znak: NK.903.19.6.2025.

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego w dniu 01.09.2025r. przedstawiciele 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu pobrali próbki 

wody z budynku prywatnego os. Niwa 28 B oraz budynku prywatnego os. Nowe 51 

w Nowym Targu, dostarczających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Badania 

laboratoryjne wykonane przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Krakowie - Oddział Laboratoryjny w Wadowicach, ul. Teatralna 2, 

34-100 Wadowice, wykazały przekroczenia w zakresie parametrów: os. Niwa 28 B - 

liczba bakterii grupy coli – powyżej 100 jtk/100 ml, liczba bakterii Escherichia coli - 

powyżej 100 jtk/100 ml, liczba bakterii Clostridium perfringens – 14 jtk/100 ml, liczba 

enterokoków – 76 jtk/100 ml, ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22±2°C po 

68±4h – powyżej 3000 jtk/1ml, os. Nowe 51 - liczba bakterii grupy coli - 27 jtk/100 ml, 

liczba bakterii Escherichia coli - 19 jtk/100ml, liczba bakterii Clostridium perfringens – 9 

jtk/100ml, liczba enterokoków - 23 jtk/100 ml, mętność - 2,3 NTU. 

W związku z tym, w dniu 03.09.2025r. zostało wszczęte postepowanie administracyjne, 

została wydana Decyzja nr 397/2025 znak: NK. 903.19.7.2025 o braku przydatności 

wody do spożycia z rygorem natychmiastowej wykonalności. W dniu 05.09.2025r. 

została wydana Decyzja nr 216 Z/2025 znak: NK.903.19.7.2025 zmieniająca Decyzję nr 

397/2025 z dnia 03.09.2025r. znak: NK.903.19.7.2025. Administrator podjął 
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natychmiastowe działania naprawcze (czyszczenie i dezynfekcja ujęcia i sieci 

wodociągowej). W dniu 07.10.2025r. pobrano do badania laboratoryjnego w ramach 

kontroli wewnętrznej próbki wody, badane próbki wody nie wykazały przekroczeń. 

Została wydana Decyzja wygaszająca nr 258 U/2025 znak: NK.903.19.7.2025.

W dniu 05.12.2025r. pobrano do badania laboratoryjnego w ramach kontroli 

wewnętrznej próbki wody budynku prywatnego os. Nowe 51 w Nowym Targu, 

dostarczającego wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Badania laboratoryjne 

przeprowadzone przez Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu, Zespół 

Laboratoriów Badawczych, Laboratorium Higieny Komunalnej, ul. Jana Kazimierza 6 

w Nowym Targu, wykazały przekroczenia w zakresie parametrów: liczba bakterii grupy  

coli – 76 jtk/100 ml, liczba bakterii Escherichia coli – 37 jtk/100 ml, liczba 

mikroorganizmów na agarze odżywczym w temp. 22°C: >300 jtk/ml. W związku z tym, 

w dniu 09.12.2025r. zostało wszczęte postepowanie administracyjne, została wydana 

Decyzja nr 545/2025 znak: NK. 903.19.8.2025 o braku przydatności wody do spożycia 

z rygorem natychmiastowej wykonalności. Administrator podjął działania naprawcze 

(czyszczenie i dezynfekcja ujęcia i sieci wodociągowej). W dniu 15.12.2025r. pobrano do 

badania laboratoryjnego w ramach kontroli wewnętrznej próbki wody, badane próbki 

wody nie wykazały przekroczeń. Została wydana decyzja wygaszająca nr 313 U/2025 

znak: NK. 903.19.8.2025 z dnia 16.12.2025r.

Przeprowadzona analiza sprawozdań z badań próbek wody pobieranych w 2025 roku 

wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez Spółka Wodna Niwa-Buflak-Nowe

i w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Nowym Targu z wodociągu publicznego Niwa-Buflak-Nowe wykazała na 

koniec 2025 roku, zgodność w badanym zakresie z wymaganiami rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi.

Ocenę o jakości wody z ww. instalacji wodociągowej Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Nowym Targu wydał celem podejmowania bieżących działań naprawczych 

oraz poinformowania konsumentów.
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Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nowym Targu 

mgr inż. Jolanta Bakalarz
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:
1. Urząd Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ
2. aa  wyk: Z.K., tel.: 182663165 wew.: 224
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